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Протокол не мо)кет быть полностыо или частично воспроизведен без разрешения Лаборатории,
Прлr отборе проб Заказчиком ответственность за отбор, доставку пробы и достоверность инt|lормации о пробе несёт Заказчик.
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Основание для исследования :

МУП кТеплосервис), 427880, УР, с. Алнаши, ул. Пушкинская, 11
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Договор от l0.06,2024 м 123-л

УР, Алнашский район
Точка отбора пробы: скважина Ns 1389, Алнашский район, д. Варзино-Алексеево, в 75 м на

северо-запад от д. 1 8 ул. Клубная

,А_кт gT9 _o"pa пр 9ýь""| ;

Шифп ппобы:
Ns 808
пri i+o1xM;

ппобч отобпал: представитель Заказчика
П_робу л9_ставил1 представитель Заказчика

!ополнительные сведения :

дата и вDемя отбопа ппобы: 18,06,2024 г. 10:15

..Щрg и" рр_9_м_1 п"р;l"ём1 пр9б"р_1

дата пповедения анализа:
18.06.2024 г. l5:00
18,06,2024 r, - 21,06.2024 г

Средство измерений: Фотометр КФК-3-01 N9 0500791 поверен до: 03.0З.2026 г.,

рН-метр ЭКСПЕРТ-рН Ns 222 поверен до : 0 6.12,2024 г.
Электрол стеклянный М З 1998 поверен до: 21.1 1.2024 г.,
Весы ЛВ-210-А Jф l7825078 поверен до: 28.02.2025 г.,
Анализатор Флюорат-02-3М Ns 2359 поверен до: 03.03.2025 г.,
UNICO 2100 Jъ д1001 1001051 поверен до: 03,03.2025 г.
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наименование показателя Нормативная документация
на метод измерения

Результат ацализа,
Х + А, при Р=0,95 /

Х + U, при k=f,
Анионные поверхностно-
активные вещества, мг/дмз

ГОСТ З \85'7 -2012 (метод 3) менее 0,015

жесткость, ож ГоСТ З1954-20|2 (метод д) 5.05 + 0.76
Интенсивность вкуса / привкуса,
балл гост р 51164-20|6 0+1

Интенсивность запаха при 20 ОС,

балл гост р 5,7|64-20lб 2+l
Интенсивность запаха при 60 ОС,

балл гост р 5,7164-20lб 2+l

Мутность по каолину, мг/дмЗ
ГОСТ Р 5'l|64-2016 (измерение при
}.:530 нм)

менее 0,58

Нефтепродукты. мг/дм' ПНД Ф 14.1:2:4,128-98 (изд. 2012r.) менее 0,005
Окисляемость перманганатная,
мг/дмЗ

ПНД Ф |4,1:2:4,154-99 (изд. 2012 r.) менее 0,25

Остаток сухой, мймj ПНД Ф 14.1:2:4,261-10 (изд. 20l5 г.) 406 + 36
Показатель водородный (рН),
ед. рН

ПНД Ф 14.1:2:З:4.121-97 (изл, 2018 г.) "l ,52 + 0,20

I-{BeTHocTb, град. цв. ГОСТ 3l868-2012 (метод Б) 1.03 + 0.з l

РЕЗУЛЬТАТЫ
количественного химического апализа пробы Пт1740(хм)

Полуrlgнrr,a результаты распространяются только на представлеrIнуlо пробу

Ответственrlый за оформление протокола
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